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UPOL - rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc

Dokumentace pro realizaci stavby

ing. Jan Hlinák

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47  Olomouc

AV požadavky na stavbu - 3NP - 3.05

±0,000=225,900

Reproduktorové kabely 2x 2,5mm2 volně 50 cm na stěnách, volně 2 metry v místě podlahové krabice PK2.

UTP/STP kabel mezi vypínačem světel u vstupních dveří a RV1

POSLUCHÁRNA

3.05

Pozice R1 - Reproduktorový 
kabel z PK2 vyveden ve středu 
mezi okny, ve výšce 2 metry, 
volně 0,5 m 

Pozice R3 - Reproduktorový 
kabel z PK2 vyveden ve středu 
mezi okny, ve výšce 2 metry, 
volně 0,5 m  

Pozice R2 - Reproduktorový kabel 
z PK2 vyveden v ose protější zdi 
mezi okny (stejná pozice protější zdi)
ve výšce 2 metry, volně 0,5 m 

Pozice R4 - Reproduktorový kabel 
z PK2 vyveden v ose protější 
zdi mezi okny
(stejná pozice protější zdi)
ve výšce 2 metry, volně 0,5 m  

UTP od vypínače světel
(tlačítko) do RV1 
na chodbě 3.04a

Chránička Ø40 mm
z PK2 na pozici projektoru

Chránička Ø50 mm
z PK2 do RV1
na chodbě 3.04A

Osa plátna
(střed projektoru)

Chránička vyvedena nad dveřmi
ve výšce 2,3 metru
(místo umístění projektoru)

Pozice chrániček, UTP/STP a reproduktorových kabelů

Č.dok.                            3NP 2/6

Arch.číslo         AV_stavba 13/20D.1.4.9   AV technika

1
/2

1
/2

Chránička Ø30 mm z PK2
vyvedena ve výšce 2,5 metru
(kamera on-line systému)

4000

Spojovací chránička 30 mm od místa
umístění projektoru nade dveřmi
vyústění ve výšce 2,5 metru na stěně
(kamera on-line systému)

Do RV1

SO.01 Stavební úpravy objektu

KAM1

KAM2

KAM3

Chránička Ø30 mm z PK2
vyvedena ve výšce 2,5 metru
(kamera on-line systému)
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